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EL MANTEMIENTO GENERAL (MG) DE LA PLANTA DE EMERGENCIA SE REALIZA DE MANERA ANUAL Y 
SEMESTRALMENTE SE REALIZA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (CAYF). EL CAMBIO DE BATERIAS 

(CB) SE REALIZA CADA 18 MESES.  
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